
BRF Vallvägen 
 
Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P – påfyllning av vatten. 
 
I BRF Vallvägen installerades ursprungligen F310P i samtliga lägenheter. Den medföljande 
bruksanvisningen innehåller detaljerad beskrivning hur påfyllning av vatten sker, luftning av ventiler mm. 
Från och med 2006 ersattes denna värmepump av gen 2 där påfyllningsventilen byttes ut. 
Dessvärre uppdaterades inte manualen, så manualen för gen 2 visar fortfarande påfyllningsventilen som den 
var monterad för gen 1. 
 
För att bringa lite ordning i detta så bifogas en bild på gen 2, och notera att påfyllningsventilen är den lilla 
spaken strax nedanför 9 bars-ventilen, sitter på samma ställe som den ursprungliga ventilen för påfyllning. 
Det är bara att vrida spaken åt sidan mot kl. 9. 
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